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Aerogenerador Dispositivo que utiliza la energía del movimiento 
del viento para convertirla en energía eléctrica. 
 
Anemómetro Instrumento utilizado para la medición del viento. 
 
Área de barrido Área que intercepta un aerogenerador de acuerdo 
con las dimensiones de su rotor. 
 
Barómetro Instrumento utilizado para medir la presión 
atmosférica. 
 
Buje Eje de un aerogenerador. 
 
Distribución de Weibull Nombre de la función estadística que permite 
establecer la frecuencia con que ocurrirán vientos 
de determinadas velocidades. 
 
Energía cinética Energía que posee un cuerpo o sistema en virtud 
de su velocidad de movimiento y es expresada en 
Joules (J). 
 
Energía eólica Es la producida por los vientos y es aprovechable 





Energía renovable Energía que se obtiene de la naturaleza y es 
capaz de regenerarse por sí misma. 
 
Factibilidad Disponibilidad de contar con los recursos 
necesarios para llevar a cabo una meta o proyecto 
establecido. 
 
Generador eléctrico Máquina capaz de transformar la energía primaria 
en energía eléctrica. 
 
 
Red eléctrica Sistema que permite transmitir y distribuir la 
energía eléctrica desde los generadores eléctricos 
hasta los usuarios o consumidores finales. 
 
Rotor Elemento del aerogenerador que por acción del 
viento tiene un movimiento de rotación sobre su 
eje. 
 
Perfil vertical del viento Velocidad del viento a diferentes alturas del 
terreno. 
 
Potencia  Es la transferencia de energía que permite realizar 
un trabajo en la unidad de tiempo y se mide en 
vatios o watts. 
 









Se realizó la investigación bibliográfica sobre el tema energía eólica, su 
definición y parámetros de operación. También se realizó una investigación 
sobre los consumos históricos de energía eléctrica en el edificio de la Facultad 
de Ingeniería del campus zona 12 de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala identificado como T-3, así como en qué tiempo se podría recuperar 
la inversión. 
 
Luego se efectuó una investigación de campo, la cual se complementó 
con la medición de parámetros de velocidad de viento en el área propuesta. 
 
Posteriormente se realizó un estudio técnico sobre la factibilidad de la 
instalación de este equipo de generación en la terraza del edificio mencionado 
de la Facultad de Ingeniería.  Esto permitiría aprovechar al máximo la velocidad 
del viento, dando diferentes alternativas de equipo eólico que podrían 
implementarse en el lugar, así como las instalaciones eléctricas adecuadas. 
 
También se realizó un estudio económico sobre el costo del equipo a 
instalar y del ahorro que podría darse utilizando este tipo de tecnologías 
renovables. 
 
Luego se llevó a cabo el análisis de resultados obtenidos.  Esto indica la 



















Guatemala cuenta con una gran cantidad de recursos naturales de tipo 
renovable, los cuales tienen un alto potencial energético.  
 
La fuente energética de mayor demanda en el país es la leña; se estima 
que la cobertura forestal del país alcanza los 37 000 km², o sea un 34% de la 
superficie nacional con una tasa de deforestación de 2,1 % anual. (Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica. CNN, 2013. p. 18). 
 
Luego la matriz de generación eléctrica del país dependió en 2013, de un 
32,95 % de la energía proveniente de fuentes no renovables, mientras que un 
67,05 % dependió en el mismo periodo de fuentes renovables. 
 
A nivel mundial los combustibles fósiles constituyen actualmente un 80 % 
de la generación de energía eléctrica.   
 
Por otro lado, la demanda mundial  de petróleo  aumenta en  promedio el 
1 % anual, de 85 millones de barriles al día en el 2007 a 106 millones en el 
2030 (International Energy Agency , 2008).   
 
En la Universidad de San Carlos de Guatemala se tiene en general un alto 
consumo de energía eléctrica en las instalaciones.   
 
Esto conlleva a una elevada facturación que disminuye las oportunidades 
de inversión en otros aspectos.  Esta electricidad de acuerdo con lo anterior 
puede venir de diferentes fuentes, muchas de ellas no renovables. 
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Todo lo anterior obliga a plantear la pregunta principal de la investigación:  
 
¿Será factible técnica y económicamente la instalación de 
aerogeneradores para la producción de energía eléctrica en la terraza del 
edificio T3 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala?  
 
Para dar respuesta a esta pregunta es necesario realizar otras preguntas 
secundarias que permitan conocer más sobre esta investigación:  
 
1. ¿Cuál es el consumo de energía eléctrica actualmente de dicho edificio? 
 
2. ¿Qué tipo de tecnología de turbinas eólicas del tipo urbano será la más 
recomendable para utilizar en el edificio T3 de la FIUSAC? 
 
3. ¿Existirán las condiciones climatológicas adecuadas para la 
implementación de estas tecnologías? 
 
4. ¿Cuál será el ahorro en el pago de la factura de energía eléctrica? 
 














Evaluar técnica y económicamente la factibilidad de la generación de 
energía eléctrica con recursos eólicos, aplicables a edificios urbanos en 




1. Revisar el consumo actual de energía eléctrica en el edificio T3. 
 
2. Evaluar la mejor tecnología disponible de generación eólica para ser 
ubicada en los edificios de la FIUSAC de acuerdo con sus necesidades 
energéticas. 
 
3. Estimar el comportamiento del viento para determinar la mejor ubicación 
de los equipos de generación eólica, en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de  Guatemala.  
 
4. Realizar una proyección del ahorro en el consumo de la energía 
eléctrica, mediante la aplicación del proyecto eólico. 
 
5. Evaluar la factibilidad económica de estas tecnologías y los 













La investigación realizada es del tipo cuantitativa descriptiva puesto que 
se recopilarán datos y se inferirá sobre los mismos un resultado. 
 
Se realizó una Investigación Bibliográfica, recopilación de información 
existente sobre consumos de energía eléctrica (EEGSA) del edificio T3 e 
inspecciones en el área de estudio. 
 
Se solicitó en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en específico 
a la Facultad de Ingeniería, los permisos necesarios para la investigación de 
campo. Esta incluyó las visitas necesarias a la terraza del edificio T-3, así como 
de la obtención de la información histórica para establecer datos sobre los 
consumos de energía eléctrica del edificio. 
 
Se realizaron las mediciones de potencial eólico en el campo con las 
variables a medir, como la velocidad del viento en metros por segundo. La 
utilización máxima de energía eléctrica en el edificio T3 de la Facultad de 
Ingeniería se da de 7:00 a 20:30 horas, solamente en ese horario se tomaron 
los datos de viento con un anemómetro digital.  Dichos datos se fueron 
registrando cada 30 minutos.  
 
Con los datos se obtuvo la desviación estándar del parámetro de 
velocidad del viento, así como velocidades máximas y mínimas del viento 
durante el tiempo medido.  También se obtuvo la temperatura ambiente en 




Las ecuaciones del potencial eólico utilizadas en este trabajo fueron las 
ecuaciones mencionadas en el marco teórico. 
 
Cuando la producción de energía eléctrica no sea utilizada en el edificio, 
debido a que el generador eólico estará funcionando las 24 horas del día y los 
365 días del año, se propondrá dentro del estudio la instalación de un contador 
de energía eléctrica del tipo bidireccional, que mida en ambos sentidos, tanto la 
energía utilizada proveniente de la red de distribución de EEGSA como la 
energía generada por el aerogenerador y que pueda ser un excedente para 
inyectar en la red de distribución. 
 
Luego, con las mediciones de campo se elaboró un perfil sobre el 
comportamiento del potencial eólico en el lugar, haciéndose un análisis sobre el 
generador que mejor se acopló a las necesidades de la demanda de 
electricidad del edificio.   
 
Con los datos obtenidos y el equipo seleccionado se hace un análisis para 









En este estudio se realizó un análisis de factibilidad técnica y económica 
que permita aprovechar la energía renovable eólica para la producción de la 
energía eléctrica consumida en el edificio T-3 de la Facultad de Ingeniería 
ubicada en el campus zona 12 de la Universidad de San Carlos de Guatemala,   
Con la consiguiente ventaja del aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables para obtener un ahorro o bien eliminar el pago de la factura de 
energía eléctrica. 
 
Este trabajo de investigación se circunscribió al estudio y diseño de un 
sistema de generación de energía eléctrica por medio de la utilización de una 
energía renovable como lo es el viento para suministrar electricidad al Edificio 
T-3 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Carlos de Guatemala. 
 
Con el estudio del sistema de generación eléctrica eólica, se incluyó la 
adición al mismo de un contador de energía eléctrica del tipo bidireccional el 
cual tiene la capacidad a diferencia de los convencionales, de medir los flujos 
de energía entrante y saliente, por lo que será una medición que permita a la 
universidad estatal como usuario, el autoabastecerse completa o parcialmente 
de la energía eléctrica producida por el generador eólico y el remanente de 
generación podrá ser entregado a la red de distribución de la Empresa 
Distribuidora de Electricidad del sector.  Este a su vez entregará a la 
Universidad un crédito equivalente a la energía entregada en KWh, los cuales 





En el capítulo 1, se realizó una investigación bibliográfica sobre los temas 
de las energías renovables, su definición y parámetros. También se realizó una 
investigación preliminar que describa los consumos históricos de energía 
eléctrica en el edificio T-3 de la Facultad de Ingeniería, e Igualmente en que 
tiempo se recuperará la inversión realizada. 
 
En el capítulo 2, se hizo una investigación de campo que se complementó 
con la medición de parámetros de velocidad de viento. 
 
En el capítulo 3, se efectuó un estudio técnico sobre la factibilidad de la 
instalación de este equipo de generación en la terraza del edificio T-3 de la 
Facultad de Ingeniería, que permitan aprovechar al máximo la velocidad del 
viento. Con ello se darán las diferentes alternativas de equipo que podrán 
implementarse en el lugar, así como las instalaciones eléctricas adecuadas. 
 
En el capítulo 4, se ejecutó un estudio económico sobre el costo del 
equipo a instalar y del ahorro que podría darse utilizando este tipo de 
tecnologías renovables.  
 
En el capítulo 5, se llevó a cabo el análisis de resultados obtenidos.  Esto 
debiera indicar la factibilidad o no de ejecutar este proyecto en el área aludida. 
 













1.1. Origen del viento 
 
La radiación solar que incide sobre todo el globo terráqueo provoca que la 
superficie terrestre se caliente de una forma desigual originando el movimiento 
de las masas de aire en la atmósfera en combinación con la rotación de la tierra 
creando a su vez los lineamientos de circulación eólica a nivel local, regional y 
también global. 
 
Lo que sucede es que, debido a la topografía del terreno en los valles, 
montañas, así como en las costas, existe un diferencial de calentamiento 
producido por la diferencia del ángulo de incidencia de los rayos provenientes 
del sol.  Esto para los valles y las montañas, y en las costas esta diferencia se 
presenta porque el agua y la tierra absorben en diferente grado esta radiación 
solar. 
 
El fenómeno de los vientos es bastante complejo debido al hecho de que 
intervienen diferentes factores entre los que son más importantes: 
 
• La forma topográfica de cada continente modifica la trayectoria de los 
vientos en función de los obstáculos que pueda encontrar. 
• La diferencia de los valores de calor específico (capacidad de cualquier 
material del almacenamiento de calor por unidad de masa) entre los 
océanos y los continentes.  
 2 
 
• La variación de cantidad de insolación en las diferentes partes de la 
superficie terrestre, lo cual depende del movimiento de traslación que 
tiene la tierra alrededor del sol. 
• Las diferencias en las perturbaciones atmosféricas que ocurren 
constantemente. 
 
Los vientos generales que circundan el globo terrestre se llaman macro 
climáticos. Esto es debido a la orografía y las diferencias de presión varían sus 
características, lo que origina los vientos llamados micro climáticos o locales. 
Estos últimos pueden ser clasificados en: vientos inducidos térmicamente, 
vientos inducidos por la orografía y vientos generales influenciados por los 
efectos climáticos locales. 
 
La energía eólica es el resultado indirecto de la energía producida por el 
sol, ya que el calentamiento de las masas de aire en la atmósfera provoca que 
se produzcan los vientos.  Se iniciará con la explicación sobre los aspectos 
involucrados para la conversión de la energía del movimiento del viento en la 
energía eléctrica, a través de mecanismos o equipos que contienen las turbinas 

















Fuente: Carta, 2009, pág. 336. 
 
Para los cálculos referentes a la energía que puede proporcionar el viento, 
se debe conocer además de su velocidad media, duración de este y sobre todo 
las diferentes velocidades que pueden ocurrir en el transcurrir de días, 
semanas, meses y años.  Todo lo anterior se conoce como la distribución de 
frecuencias del viento.  
 
Tomando en cuenta el movimiento rotacional de la Tierra aparecen las 
denominadas fuerzas de Coriolis, que actúan sobre las masas de aire 
desviándolas hacia la izquierda en el hemisferio sur y hacia la derecha en el 
hemisferio norte.  Igualmente, estas fuerzas originan los denominados vientos 
alisios provenientes del este y los vientos de poniente (del oeste). 
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Figura 2. Circulación atmosférica general que incluye fuerza de  




Fuente: Carta, 2009, pág. 337. 
 
Con el nombre de macro climáticos se les denomina a todos los vientos 
que en general circulan en la tierra.  Pero debido a la forma del relieve de los 
terrenos y a las diferentes presiones atmosféricas que pueden existir en ellos se 
forman los vientos locales o micro climáticos que a su vez, pueden dividirse en 
vientos inducidos por la temperatura, por el relieve de los terrenos (orografía) y 
los influenciados por los efectos locales del clima. 
 
Entre los vientos inducidos por la temperatura (origen térmico) se 
encuentran las corrientes valle-montaña y las brisas marinas.  Las brisas 
marinas tienen su origen como diferencia de los diferentes calores específicos, 
y la diferente velocidad de calentamiento y enfriamiento del mar y de la tierra. 
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Durante el día la tierra se calienta más rápidamente que el mar haciendo que el 
viento sople del mar a la tierra (medio día y tarde). (Carta, 2009, pág. 338) 
 




Fuente: (Carta, 2009, pág. 338). 
. 
Por la noche y al amanecer el viento sopla hacia el mar ya que la Tierra se 
enfría más rápidamente que el mar.  Los vientos valle montaña se producen por 
un proceso parecido, unas laderas reciben más insolación que otras en función 
de su pendiente y orientación.  Estos vientos soplan durante toda la noche 
desde la montaña al valle y desde el valle a la montaña durante el día 
 
Por efecto del Teorema de Bernoulli se establece que el viento aumenta 
su intensidad al pasar sobre una montaña u obstáculo y sucede lo contrario o 












Fuente: (Carta, 2009, pág. 340). 
 
En conclusión, los vientos presentes en una región o zona están regidos o 
influenciados por las siguientes condiciones especiales de cada lugar: 
 
• Situación geográfica del lugar 
• Topografía del sitio 
• Las irregularidades que pueda tener el lugar 
• Climatología propia de la localidad. 
 
1.2. Potencial del viento 
 
Solamente un 2 % de la energía solar que llega a la tierra se convierte en 
energía eólica y en teoría los vientos distribuyen anualmente hasta un 5 x 10 a 
la 5 kWh, que es una cantidad enorme de energía, pero solo una pequeña parte 




La energía máxima teórica que puede extraerse de una masa de aire en 
movimiento está dada por la siguiente expresión que es la ecuación de la 
energía cinética: (Carta, 2009, pág. 341) 
 




Ec= energía cinética (Joule/s) 
m = flujo de aire (kg/s) 
V = velocidad del viento (m/s) 
 
Luego, se asume un área de captación A o sea el área de barrida de las 
palas y que está perpendicular a la dirección que pueda tener el viento, 
entonces el flujo de aire circulante que la atraviesa será: 
 




A = área de captación (m²) 
ρ = densidad del aire en kilogramos por metro cúbico (kg/m³) 
V = velocidad del aire en metros por segundo (m/s). 
 
Por lo tanto, la energía cinética teórica máxima por unidad de tiempo y de 
área (A = 1) que se puede extraer de una masa de aire en movimiento será: 
 




Y a esta potencia se le denomina potencia meteorológica y sus 
dimensionales son W/m². (Moragues, J & Rapalini, A. 2003, pág. 6) 
 
1.3. Límite de Betz 
 
La potencia expresada por la expresión anterior (Pm) no es la 
aprovechable completamente debido a que la velocidad del viento luego de 
atravesar la superficie de captación no es nula.  Fue el científico Albert Betz 
(1885 – 1968) quien demostró que la máxima energía utilizable del viento con 
un aerogenerador ideal para convertirla en energía mecánica es igual a 16/27 
(= 59259 %) de la energía total, con lo cual estableció los primeros principios 
que rigen hasta hoy la energía eólica. 
 
Derivado de que Betz asume un rotor ideal, se deben considerar 
únicamente las variables:  
 
• Densidad del aire.  
• Superficie del rotor. 
• Velocidad del viento. 
 
Y por consiguiente el coeficiente de potencia máximo (o ideal) de una 
turbina eólica es:  
 
P útil = (16/27) (1/2) ρAV³ Ec. 2 
 
 
En esta ecuación para la potencia teórica extraída se muestra que la 
potencia se incrementa con el cuadrado del diámetro del rotor y con el cubo de 
la velocidad del viento.  De esta forma al duplicar el diámetro del rotor, la 
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potencia se incrementa cuatro veces y si es la velocidad del viento la que se 
duplica, la potencia se multiplica por ocho.  En conclusión y debido a esta 
relación, es deseable buscar los lugares donde los vientos presentan mayores 
velocidades. 
 
1.4. Medición del viento 
 
A continuación se describen las mediciones del viento. 
 
1.4.1. Medida de la velocidad del viento 
 
Existen aparatos especialmente diseñados con sensores para medir la 
magnitud de la velocidad del viento y estos son los denominados anemómetros 
de los que hay varias clases, pero los más conocidos y también más utilizados 
son los de rotación con cazoletas. La gran ventaja de estos anemómetros es 
que miden las dos componentes horizontales del viento, sin embargo, ya que su 
constante de tiempo varia inversamente proporcional a la misma velocidad, se 
aceleran más rápidamente que lo que se desaceleran y por tanto, sobreestiman 
la velocidad del viento.  Otra causa de error del orden del 8 al 9 % es originada 
















Fuente: (Carta, 2009, pág. 342). 
 
Dado que los anemómetros son los aparatos utilizados para medir el 
viento, estos entregan una medición instantánea, por lo que algunos fenómenos 
como las ráfagas de viento desvirtúan esta medida si lo que se desea es tener 
una medida de velocidades medias.  Por ello para conocer velocidades medias 
lo importante sería tener varias mediciones en intervalos de unos 10 minutos y 
tomar como medida valida el valor medio de todas las mediciones llevadas a 
cabo. 
 
1.4.2. Medida de la dirección del viento 
 
Para la medición de la dirección del viento se utiliza la veleta y ésta suele 
colocarse próxima a la ubicación del anemómetro.  Tal y como ocurre con la 
velocidad del viento, la dirección suele sufrir muchas fluctuaciones, por lo que el 
sistema tiene que ser capaz de determinar una dirección media, la cual se 
obtiene promediando direcciones instantáneas de la dirección del viento que se 








Fuente: (Pérez, J. pág. 100). 
 
1.5. Caracterización energética del viento 
 
Para caracterizar el viento se ha utilizado la función de densidad de 
probabilidad de Weibull, permite modelar la distribución de la velocidad del 
viento, de tal forma que se puede predecir de forma bastante aproximada el 
comportamiento de la velocidad del viento en un lugar determinado y durante un 
período de tiempo definido. 
 
Esta distribución de Weibull tiene la siguiente ecuación: 
 















Donde k es el parámetro de forma, el cual es adimensional y c es el 
parámetro de escala que tiene las mismas dimensionales que las utilizadas 
para las velocidades del viento. 
 
Pero más importante que establecer la caracterización energética del 
viento por medio de la distribución de Weibull es el tener una serie de aspectos 
que alteran estas características como son el relieve del terreno, la altura de 
ubicación de las turbinas eólicas y la influencia de los obstáculos que puedan 
encontrarse cerca. 
 
1.5.1. Variación de la velocidad del viento con la altura  
 
La velocidad del viento varía con la altura principalmente por las 
turbulencias de origen térmico, las cuales son causadas por el gradiente de 
temperatura del aire que provoca algunas corrientes en sentido vertical y a las 
irregularidades de la superficie del terreno. 
 








1.5.2. Variación de la velocidad del viento con la existencia de 
obstáculos 
 
Todos los obstáculos como edificios, árboles provocan una disminución en 
la velocidad del viento en forma horizontal, también un aumento en las 
turbulencias que no necesariamente tienen la misma dirección de las anteriores.  
 
Por lo que esta situación es de tomar en cuenta negativamente para la 
instalación de grandes centrales eólicas, pero positivamente para la instalación 
de micro generadores o pequeños generadores eólicos, tal como puede 
apreciarse en la figura 8. 
 
Figura 8. Efecto de un obstáculo no aerodinámico sobre el flujo de 









1.6. Clasificación de los aerogeneradores eléctricos 
 
El viento y específicamente su movimiento tienen una energía potencial 
que a través de una turbina puede hacer girar el eje rotacional del generador de 
energía eléctrica. Derivado de su tecnología de construcción, los 
aerogeneradores pueden dividirse en dos grandes grupos, que tienen su 
nombre de acuerdo con la posición del eje rotacional, así: 
 
Aerogeneradores de eje vertical, que son los que tienen su eje de rotación 
que es perpendicular a la superficie terrestre por lo que pueden captar el viento 
de cualquier dirección, por lo que no necesitan un control de orientación y por lo 
tanto son de mayor sencillez, ya que sus operaciones de generación de energía 
se realizan en el suelo, lo que se traduce en una reducción de costos sobre 
todo en el montaje. 
 
Aerogeneradores de eje horizontal, son los más comunes, dado que su eje 
de rotación es paralelo a la superficie terrestre y por ende, al movimiento de los 
vientos. 
 
A su vez los aerogeneradores de eje vertical, que según el Cuaderno 
Técnico de Plantas Eólicas de ABB,  representan solamente un 1 % del total se 
subdividen en aerogeneradores del tipo Savonius, aerogeneradores del tipo 
Darrieus y los aerogeneradores híbridos Savonius-Darrieus. 
 
Los aerogeneradores de eje vertical tipo Savonius son el modelo más 
simple de aerogenerador y también se les denomina de resistencia, ya que 
constan de dos o cuatro chapas verticales, sin perfil de ala y curvadas en forma 
cilindro. Las principales características de los generadores Savonius según el 
mismo libro de ABB, son: 
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• Es un aerogenerador de velocidad lenta, la cual se define como de poca 
velocidad en el extremo de las palas. 
• Utilizable con vientos de poca intensidad y en un rango limitado. 
• Utilizado en aplicaciones de poca potencia. 
• Poco ruidoso. 
 




Fuente: (Asea Brown Boveri, 2012). 
 
Los aerogeneradores de eje vertical tipo Darrieus también se les 
denomina de sustentación, ya que las superficies expuestas al viento presentan 
un perfil de ala capaz de generar una distribución de la presión a lo largo de la 
pala, y, por tanto, un eje en el par de rotación. Con relación a los Savonius 
proporcionan una mayor eficiencia al tener menos pérdidas por fricción.  Sin 
embargo, este aerogenerador Darrieus es incapaz de arrancar por sí solo dado 
que, independientemente a la velocidad del viento, el par de arranque es nulo: 
como consecuencia este aerogenerador necesita un dispositivo auxiliar de 




Las principales características del aerogenerador Darrieus son:  
 
• Es un aerogenerador rápido. 
• Adaptación a los cambios de dirección del viento. 
• Eficiente para vientos con una notable componente vertical de la 
velocidad (emplazamientos con pendientes o instalaciones en las 
terrazas de los edificios, efecto esquina). 
• Utilizable con vientos de poca intensidad y en un rango limitado. 
• Utilizable para aplicaciones de gran potencia. 
• Poco ruidoso y con vibraciones que se limitan a la cimentación (apto por 
tanto para instalaciones sobre edificios). 
• El generador y su multiplicador pueden ubicarse a nivel del suelo. 
 








En el aerogenerador hibrido Darrieus-Savonius, el par de arranque lo 
aporta el aerogenerador coaxial Savonius situado en el interior del 
aerogenerador Darrieus, como se observa en la siguiente figura: 
 




Fuente: (Asea Brown Boveri, 2012). 
 
Los aerogeneradores también se pueden clasificar de acuerdo con sus 
potencias nominales de generación: 
 
1.6.1. Microturbinas eólicas (potencias menores a 3 kW) 
 
Estos aerogeneradores se instalan para pequeños consumidores de 
energía como por ejemplo, sistemas aislados como viviendas, sitios de 
telecomunicaciones celulares, entre otros. 
 
Este posee un generador eléctrico que es de imanes permanentes y se 
acciona directamente por la turbina eólica sin que haya una caja multiplicadora 
de velocidad entre el eje del rotor del aerogenerador y el generador eléctrico.  
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Las microturbinas son generadores eólicos rápidos y generalmente de eje 
horizontal que comúnmente tienen tres aspas.  El diámetro total de estas 
turbinas es pequeño, alrededor de 1 a 5 metros, trabajando a velocidad de 
rotación bastante elevada y generalmente sin un control constante de velocidad, 
por lo que la electricidad que generan en forma alterna y de frecuencia variable 
es rectificada para ser almacenada en bancos de baterías, de donde 
posteriormente se procesa para ser convertida nuevamente de corriente 
continua a corriente alterna con una frecuencia constante. 
 
1.6.2. Pequeños aerogeneradores (potencias < 50 KW) 
 
Estos tienen principalmente aplicaciones en centros comerciales, 
universidades o bien parques eólicos a pequeña escala.  También son 
utilizados por pequeños consumidores de energía igualmente que los 
anteriores, pero con rangos de mayor potencia.  Algunos de estas aplicaciones 
combinan la energía eólica, con algún otro tipo de energía como lo son paneles 
solares fotovoltaicos, generadores diésel o interconectados con la red eléctrica 
existente. 
 
1.6.3. Grandes generadores eólicos (potencias 1 a 5 Mw) 
 
Los grandes aerogeneradores se han convertido en equipos que cada vez 
puedan ser más familiares en los paisajes rurales, ubicados por lo general en 
sitios remotos, alejados de las zonas urbanas. No es de extrañar el ver uno o 
varios aerogeneradores en campos abiertos, como por ejemplo el caso de la 
planta de generación San Antonio El Sitio, ubicada en la aldea Los Llanos, del 
municipio de Villa Canales en el Depto. de Guatemala y la cual puede ser 




Estos tipos de generadores tienen la función de producir electricidad para 
ser interconectada con la red eléctrica nacional.  Son generadores que poseen 
diámetros en el rango de unos 60 a 80 m. y una altura del centro de giro del 
rotor (buje) entre 60 y 100 m. Estas son grandes máquinas que han iniciado su 
introducción hacia el 2000 y particularmente en instalaciones marinas.  
Presentan un factor a su favor de la economía a escala.  
 
Sin embargo, en las áreas urbanas esto no es común, a pesar de que los 
espacios citadinos también ofrecen oportunidades para los pequeños 
aerogeneradores debidamente diseñados con este fin. Recientes estudios han 
mostrado que hay un potencial significativo para generar energía eólica dentro 
de los ambientes urbanos.  
 
El término urbano se refiere a todas aquellas áreas con construcciones, 
áreas industriales, ciudades, áreas densamente pobladas con muchos edificios, 
o áreas en la cual la densidad de edificaciones crea comportamientos del viento 
complejos. (Moreno, F. pág. 240) 
 
La instalación de las turbinas de pequeña escala en los edificios o bien en 
el perímetro urbano se puede clasificar en tres partes: 
 
• Turbinas eólicas integradas a los nuevos edificios. En este caso las 
mismas forman parte del diseño del inmueble por lo que pueden ser de 
varios centenares de kW. Derivado de lo anterior todavía existen muy 
pocas experiencias.  
• Turbinas eólicas montadas en edificios existentes.  Estas tienen limitado 
su potencial de producir energía debido a la existencia de turbulencias, 








Fuente: (MORENO F. pág. 240). 
 
• Turbinas eólicas en espacios públicos, conocidas también como modelos 
residenciales. Consisten en aerogeneradores pequeños instalados sobre 
el suelo con edificaciones cercanas en zonas totalmente residenciales, 
agrícolas o ganaderas e industriales.  Se emplean turbinas de hasta 100 
kW por lo que es la variante más utilizada actualmente. 
 
1.7. Contador tipo bidireccional 
 
El balance neto o medición neta de electricidad es un esquema de utilidad 
general para el uso y pago del recurso, en el cual un cliente que genera su 
propia electricidad puede compensar los saldos de energía de manera 
instantánea o diferida, permitiendo a los consumidores la producción individual 
de energía para su propio consumo, tratando de igualar su curva de producción 
con su curva de demanda. 
 
Este sistema es utilizado generalmente por consumidores que poseen una 
pequeña instalación de energías renovables (eólica o fotovoltaica 
principalmente), y permite devolver a la red eléctrica el exceso producido por un 
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sistema de autoconsumo con la finalidad de poder hacer uso de ese exceso en 
otro momento. De esta forma, la compañía eléctrica que proporcione la 
electricidad cuando la demanda sea superior a la producción del sistema de 
autoconsumo, descontará en el consumo de la red de la factura, los excesos 
entregados a la misma, el cual se realiza mediante un contador bidireccional 
que permite medir la electricidad en ambos sentidos, la consumida y la vertida a 
la red. Esto permite hacer uso de la electricidad producida en exceso, por 
ejemplo, en vacaciones, por un sistema de autoconsumo fotovoltaico. 
 
En los últimos años, debido al creciente auge de pequeñas instalaciones 
de energía renovable, el autoconsumo con este tipo de balance neto ha 
comenzado a ser regulado en Guatemala, donde se dispone desde el 2008 de 
una normativa de medición neta, que permite entregar excedentes de 
generación fotovoltaica a la red, y que ha dado posibilidad de la conexión de 
casi un ciento de KW de origen fotovoltaicos a la red. 
 











Figura 14. Esquema de conexiones de un contador de energía eléctrica 


















2.1. Situación actual 
 
Como se mencionó en el planteamiento del problema en el campus central 
zona 12 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se tiene en general un 
alto consumo de energía eléctrica en las instalaciones de todas y cada una de 
las unidades académicas.  Esto conlleva a una elevada facturación por 
concepto de consumo de energía eléctrica, que disminuye las oportunidades de 
inversión en otros aspectos como lo son infraestructura de nuevas y actuales 
instalaciones, información en bibliotecas, entre otros.  Esta electricidad de 
acuerdo con lo anterior puede venir de diferentes fuentes de generación y la 
gran mayoría de ellas no renovables al precio de las renovables.  Pero eso 
puede aliviarse al contar con una fuente de generación propia y renovable que 
compense la facturación actual. 
 
2.2. Aprovechamiento de la energía eólica 
 
Los edificios de la Facultad de Ingeniería en el campus de la z. 12 de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala son el T1 (compartido), T3, T4, T5, 









Figura 15. Fotografía de la ubicación de la Facultad de Ingeniería  
      dentro del campus central de la zona 12 de la  




Fuente: Google Earth. 
 
Para conocer el impacto de la implementación del aprovechamiento de la 
energía eólica, se estableció primeramente cuales son los edificios que cumplen 
con los siguientes requisitos:  
 
• Estar alimentado de la red de energía eléctrica por un único contador de 
energía propiedad de la empresa distribuidora. 
• Ser un edificio que no está compartido con otras unidades académicas 
de la universidad.  
 
Luego de la información obtenida en el Departamento de Servicios 
Generales de la USAC, se estableció que el edificio que cumple con las 




Con esta especificación del edificio a estudiar, se solicitaron al mismo 
Departamento de Servicios Generales de la Dirección General de 
Administración de la USAC, los consumos de energía eléctrica históricos de por 
lo menos los últimos doce meses del edificio T3 de la Facultad de Ingeniería.  
 
Se definieron por medio de mediciones en el campo cuales son los 
comportamientos de potencial eólico durante el transcurso del día, debido a que 
es durante las horas hábiles del día cuando se utiliza en mayor proporción la 
energía eléctrica en los edificios. 
 
También se obtuvieron en la Secretaría Adjunta de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los permisos 
necesarios para la investigación de campo que incluyeron las visitas necesarias 
a la terraza del edificio T-3.  
 
2.3. Mediciones de potencial eólico 
 
Para ello se utilizó un anemómetro portátil de la marca La Crosse 
Technology EA-3010U, con las siguientes características técnicas: 
 
• Velocidades instantáneas máxima y media del viento. 
• Muestra en pantalla las velocidades en km/h o en m/s. 
• Gráfico de barras de escala de Beaufort (0-12). 
• Temperatura en grados Fahrenheit o Celsius. 







Figura 16. Fotos de las mediciones de potencial eólico 
 
   
Anemómetro Digital LA CROSSE  Temperatura a las 17:00 hrs de 
Con lectura de 7.0 m/h (3.11 m/s)  74.4º Fahrenheit  (23.55º Celsius) 
    
  Lectura velocidad a  las 20:00 hrs.  Lectura de temperatura a las 20:00 hrs. 
  De 9.4 m/h (4.17 m/s)   de 72.0 º Fahrenheit (22.22º Celsius)  
 
Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, se presentan las variables que fueron medidas. 
 
2.3.1. Definición de variables 
 
• Velocidad del viento en metros por segundo y lo recomendable fue 
obtener datos cada 30 minutos por medio de un anemómetro digital.   
• Desviación estándar del anterior parámetro de velocidad del viento. 
• Velocidades máximas y mínimas del viento durante el tiempo medido. 




• Para las de velocidad del viento, se utilizó un anemómetro digital que se 
ubicó en la terraza del edificio T-3 de la Facultad de Ingeniería. 
•  Además de realizar las mediciones se buscaron datos actuales e 
históricos de velocidades de viento que pudiera proporcionar el 
INSIVUMEH, pero esto no fue posible, dado que no se tenía dicha 
información.  
• Para las temperaturas se aplicó la metodología mencionada en el inciso i 
 
Ecuaciones del potencial eólico a utilizar en este trabajo: 
 





















3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
3.1. Los resultados de la medición del viento se muestran a 
continuación 
 
Se tomaron las lecturas descritas en la tabla I con el anemómetro portátil 
EA-3010U, con un intervalo de 30 minutos entre cada medición y durante un 
lapso de 14 horas de aprovechamiento de la luz del sol, durante la noche se 
carece de total iluminación en el lugar. 
 
Tabla I. Medición del viento 
 
 DOM. 7 DE MAYO 
 Hora Km/h m/s ° F ° C 
1 07:00:00 8,05 2,22 73 22,78 
2 07:30:00 9,01 2,49 73,6 23,11 
3 08:00:00 10,78 2,98 74,8 23,78 
4 08:30:00 6,44 1,78 75,4 24,11 
5 09:00:00 12,35 3,47 75,6 24,22 
6 09:30:00 9,66 2,67 75,4 24,11 
7 10:00:00 6,44 1,78 78,1 25,61 
8 10:30:00 6,12 1,69 77 25 
9 11:00:00 7,89 2,18 79,85 26,58 
10 11:30:00 10,78 2,98 77,5 25,28 
11 12:00:00 14,32 3,96 78,6 25,89 
12 12:30:00 9,01 2,49 79,8 26,56 
13 13:00:00 9,81 2,71 79,6 26,44 
14 13:30:00 13,04 3,6 79,4 26,33 
15 14:00:00 9,17 2,53 79,6 26,44 
16 14:30:00 1,61 0,44 82 27,78 
17 15:00:00 8,05 2,22 80,8 27,11 
18 15:30:00 8,37 2,31 82,8 28,22 
19 16:00:00 6,44 1,78 81,3 27,39 
20 16:30:00 7,89 2,18 80,3 26,83 
21 17:00:00 11,90 3,29 77 25 
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Continuación de la tabla I. 
22 17:30:00 13,36 3,69 78 25,56 
23 18:00:00 17,22 4,76 76 24,44 
24 18:30:00 16,09 4,44 74 23,33 
25 19:00:00 14,48 4 72 22,22 
26 19:30:00 10,3 2,84 73,2 22,89 
27 20:00:00 11,59 3,2 72,1 22,28 
28 20:30:00 13,36 3,69 70 21,11 
29 21:00:00 13,84 3,82 68,1 20,06 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
De igual manera, se realizaron las mismas mediciones que el día anterior 
las que se muestran en la tabla II. 
 
Tabla II. Medición del viento día 2 
 
DIA LUNES 8 MAYO 
 Hora Km/h m/s ° F ° C       
1 7:00:00 8,69 2,40 73,20 22,89 
2 7:30:00 10,30 2,84 74,60 23,67 
3 8:00:00 8,37 2,31 75,00 23,89 
4 8:30:00 16,58 4,58 75,60 24,22 
5 9:00:00 13,84 3,82 75,80 24,33 
6 9:30:00 13,68 3,78 75,60 24,22 
7 10:00:00 7,56 2,09 78,30 25,72 
8 10:30:00 24,94 6,89 77,20 25,11 
9 11:00:00 5,63 1,56 79,90 26,61 
10 11:30:00 12,23 3,38 77,40 25,22 
11 12:00:00 7,24 2,00 78,80 26,00 
12 12:30:00 7,72 2,13 79,60 26,44 
13 13:00:00 3,54 0,98 79,70 26,50 
14 13:30:00 6,11 1,69 79,60 26,44 
15 14:00:00 6,60 1,82 79,70 26,50 
16 14:30:00 8,37 2,31 82,10 27,83 
17 15:00:00 12,39 3,42 81,00 27,22 




Continuación de la tabla II. 
 
19 16:00:00 12,07 3,33 81,40 27,44 
20 16:30:00 13,52 3,73 80,50 26,94 
21 17:00:00 9,17 2,53 77,60 25,33 
22 17:30:00 13,52 3,73 78,30 25,72 
23 18:00:00 7,08 1,96 76,10 24,50 
24 18:30:00 8,53 2,36 74,20 23,44 
25 19:00:00 11,27 3,11 72,10 22,28 
26 19:30:00 14,16 3,91 73,10 22,83 
27 20:00:00 15,13 4,18 72,00 22,22 
28 20:30:00 10,62 2,93 70,50 21,39 
29 21:00:00 9,66 2,67 68,00 20,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
También es importante conocer los rangos de vientos ya establecidos, y 
que se muestran en la figura 17. 
 




Fuente: (Ledesma, J. 2010).. 
Grado Vel. Km/h Descripcion
0 1 calma
1 1 -5
2 6 - 11
3 12 - 19
4 20 - 28 moderado
5 29 - 38 fresco
6 39 - 49
7 50 - 61
8 62 - 74
9 75 - 88
10 89 - 102
11 103 - 117


















Se hicieron las mediciones de velocidad de viento con un anemómetro 
digital y durante dos días en la azotea del edificio T3.  Con ello se demostró que 
de acuerdo con los resultados obtenidos, las velocidades de viento medidas en 
el lugar son las presentadas y que en los que se muestra que:   
 
4.1. Densidad de la potencia eólica 
 
La densidad de la potencia eólica es la potencia eléctrica por unidad de 
área, esta es la potencia producida dependiendo de la velocidad y densidad del 





𝜌𝑣3 𝑊 𝑚2⁄  
 
Donde, la densidad del aire ρ es aproximadamente 1,225 
𝑘𝑔
𝑚3
, v es la 
velocidad del viento y D.E. es la densidad de potencia eólica. Este factor fue 
utilizado para determinar las constantes lambda y k del modelo estadístico de 
Weibull para los datos. 
 
De acuerdo con la ecuación de la Densidad de Potencia Eólica para el 
primer día de mediciones tenemos: 
 
Promedio de densidad  
de potencia eólica 




Y en el segundo día de mediciones se obtuvo: 
 
Promedio de densidad  
de potencia eólica 
23,49 𝑊 𝑚2⁄  
 
Luego, con los datos tabulados después del primer de mediciones se ha 
realizado la siguiente gráfica de la figura 18 e inferido los parámetros 
estadísticos mostrados en la tabla III: 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Coeficiente de correlación velocidad/tiempo =  0,44 
 
El coeficiente de correlación es positivo, lo que quiere decir que existe 
bastante relación entre el número de mediciones efectuadas durante el lapso de 
tiempo versus la velocidad del viento, ya que éste se incrementa también. En 
este caso, la correlación es aproximadamente de un 44,5 %. 
 
Con los datos obtenidos el segundo día, se realizó también el mismo 

















Fuente: elaboración propia. 
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Coeficiente de correlación velocidad/tiempo -0,015 
 
Correlación ligeramente negativa. La correlación negativa indica que las 
dos variables se relacionan en sentido inverso. En otras palabras, como puede 
observarse en el coeficiente, no hay casi nada de relación entre ambas 
variables al ser solamente de un 1,5 %. 
 
4.2. Modelo probabilístico de Weibull 
 
Con los datos de 2 días de viento, se ha realizado una aproximación del 
modelo, teniendo en cuenta las constantes de forma de este.  Este modelo 
proporciona la probabilidad que el viento tenga una determinada velocidad.  
 
A continuación se muestran las probabilidades entre 0 m/s y 10 m/s, 
donde la suma de todas las probabilidades es igual a 1. 
 



















Fuente: elaboración propia. 
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Se muestra a continuación la gráfica de barras de la comparación entre la 
frecuencia de los valores de velocidades (barra color azul) versus la 
probabilidad de ocurrencia (barra azul) que nos proporciona la aplicación del 
modelo de Weibull. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Por último, se muestra la función de probabilidad para el fenómeno 
completo del viento, con los datos tomados durante dos días en la Facultad de 
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5. PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
El costo de cada uno de los aerogeneradores propuestos está alrededor 
de los $1000,00, moneda de los Estados Unidos de América.  Este valor incluye 
también la mano de obra así como de los materiales de instalación de cada 
uno. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Adicionalmente, las medidas de la terraza del edificio T3 son: longitud de 
90 m y un ancho de 25 m, para no tener ningún efecto adverso en la producción 
de energía, se calculó instalarlas en una sola línea al frente de la fachada del 




De acuerdo con el espacio que debe existir entre ejes de las turbinas 
según especificaciones del fabricante, este espacio debiera ser de 2.5 metros 
entre ejes, por lo que, para la longitud de 90 metros, la cantidad a instalar sería 
de 34 turbinas de eje vertical.  
 
Tabla VI. Tabla comparativa de inversión en la instalación de los 
aerogeneradores vrs ahorro en el pago de la factura de 
      energía eléctrica (Tasa de cambio: Q7,40 x $1,00) 
  
      














TOTAL (Q)        
AEROGEN. 34 500 WATT 17 KW US $1000 $34 000 Q251 600             















AEROGEN. 34 0,5 KW 17 KW 24 408 12,240               
Consumo promedio mensual edificio T3 en kwh: 33 546,15 
  
              
Factura promedio mensual  edificio T3:   Q27 209.18 
  
Costo promedio kwh/hora de factura pagada: Q 0,811 
  
       
AHORRO MENSUAL (Kwh/mes):   
   
33 546,15 - 12,240 = 21236.15 Kwh/M 
    
       
AHORRO MENSUAL EN QUETZALES POR EL AHORRO EN CONSUMO EN KWH: 
 
12 240,00 * Q 0,811 = Q9 926,00 ($ 1341,00) 
   
       
AHORRO MENSUAL EN % = 36 % 
    
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla VIII. Comparativo de inversión contra ahorro de pago por 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Si es posible la generación de energía eléctrica utilizando la energía 
eólica y se puede aplicar en los edificios de la Facultad de Ingeniería 
del campus central de la Universidad de San Carlos de la zona 12 de la 
ciudad de Guatemala, específicamente en el edificio T3.  Esta se basa 
en que las turbinas propuestas inician su arranque desde velocidades 
del viento de 2 m/s, la cual es una velocidad que se supera con los 
datos obtenidos en las mediciones realizadas y las que según las tablas 
tienen un mínimo de 0,44 m/s y un máximo de 6,89 m/s entre ambos 
días, lo cual encaja en el rango de los vientos ligeros.  
 
2. El gasto en quetzales pagado a la empresa distribuidora de electricidad, 
por concepto de consumo de energía eléctrica solamente en el edificio 
T3, se estableció que las facturas del contador de energía eléctrica de 
este edificio, asciende a la cantidad promedio mensual de Q27 210,00. 
 
3. Al realizar la medición del viento, se determinó que, con las velocidades 
obtenidas, la mejor ubicación de los equipos de generación eólica en el 
edificio T3 de la Facultad de Ingeniería, debe ser en la parte del lado 
norte de dicho edificio.  
 
4. La turbina eólica que más se adecúa para el presente proyecto, que 
también está disponible en el mercado para la generación eólica y que 
puede ser utilizada en el edificio T3 de FIUSAC, de acuerdo con los 
valores de medición de viento es la turbina de eje vertical de 500 vatios. 
5. Se realizó una proyección del ahorro en la factura eléctrica con la 
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aplicación de este proyecto eólico, dando un ahorro del 36 % en el pago 
de energía eléctrica a la empresa distribuidora de electricidad. 
 
6. Se evaluó la factibilidad económica de estas tecnologías y los 
consecuentes indicadores financieros, por lo que el retorno de la 
inversión se daría en un período corto de tiempo y posteriormente el 
total del ahorro podría ser utilizado en otros aspectos de inversión 
















1. Es necesario implementar en la totalidad de los edificios de las diferentes 
unidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el uso de 
fuentes naturales renovables para la generación de energía eléctrica de 
menor costo. 
 
2. Sería recomendable que, con el ahorro económico proyectado por 
concepto del menor gasto en el pago de la factura eléctrica, se puedan 
presupuestar mayores cantidades para la mejora en rubros académicos 
inicialmente en la Facultad de Ingeniería y posteriormente en toda la 
universidad. 
 
3. Es necesario mantener un monitoreo constante de los principales datos 
meteorológicos en el área del campus de la universidad, como por 
ejemplo velocidad y dirección del viento, temperatura, presión 
atmosférica, radiación solar, entre otros.  De esta forma se pueden 
obtener las bases de estudio para la instalación de más y mejores 
fuentes alternas naturales de generación eléctrica que permitan canalizar 
de mejor forma los recursos financieros hacia los procesos de enseñanza 
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